SD

stadtwerke

Qa ky

Versorgung nach NDAV

@ Hauseinfihrung (siehe Anlage A)

Hauptabsperreinrichtung  (HAE)

Gasstromungswachter
(Auswahl und Anordnung nach TRGI 2008)

Gaszahler —Absperreinrichtung

Gaszahler
Zahleranschlussplatte

Hausanschluss-
leitung

Versorgungsleitung

Hausanschluss Ortsversorgungsnetze
-Niederdruck (< 25 mbar)

Einbauhdhe 1500 - 1700
)

Gas-Installation

l Eigentumsgrenze
T und Ubergabestelle

stadtwerke
dinslaken

Ein- und Zwei-
familienhaus
1 Gaszahler

Passive MalRnahmen:
nicht erforderlich

THW-Gas Seite 1

Mehrfamilienhaus mit
zentraler
Gasanwendung analog
Beachte :
Passive Mal3nahmen:
nicht frei zugénglicher
Raum
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Versorgung nach NDAV

Hauseinfiihrung

Hauptabsperreinrichtung  (HAE)

Gasstromungswachter
(Auswahl und Anordnung nach TRGI 2008)

Gaszahler —Absperreinrichtung

Gaszahler

Zahleranschlussplatte

N
O

Hausanschluss-
leitung

Versorgungsleitung

Hausanschluss Ortsversorgungsnetze
-Niederdruck (<_ 25 mbar)

o),

v B

A

fo1uii mii}
@il D)

)
Einbauhdhe 1500 - 1700

2

Ein- und Zwei-
familienhaus
2 Gaszahler

Passive MalRnahmen:

nicht erforderlich

Gas-Installation

Eigentumsgrenze

— > —

und Ubergabestelle

stadtwerke
dinslaken

THW-Gas Seite 2

Mehrfamilienhaus mit
Etagengasanwendung
analog
Beachte :
Passive MalRBnahmen:
nicht frei zugénglicher
Raum
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Versorgung nach NDAV

@ Hauseinfihrung (siehe Anlage A)
Hauptabsperreinrichtung  (HAE)
Gasstromungswachter

(Auswahl und Anordnung nach TRGI 2008)

Gasdruck-Regler*

(Reglerunterteil mit Uberstromkappe,
Bereitstellung durch stadtwerke dinslaken)

Gaszahler —Absperreinrichtung

Gaszahler
Zahleranschlussplatte

Gasstrémungswachter
(Hinweis an HAE)
N

Hausanschluss-
leitung

Versorgungsleitung

Hausanschluss Ortsversorgungsnetze

-Niederdruck (> 25 mbar bis 100 mbar)

il [1D)

Einbauhodhe 1500 - 1700

c
2
©
2 I
D
=
| *
1 g
4 © Eigentumsgrenze
und Ubergabestelle Eingesetzter
1 % Reglertyp:
stadtwerke GMT
dinslaken

THW-Gas Seite 3

Ein- und Zwei-
familienhaus
1 Gaszahler

Passive MalRnahmen:
nicht erforderlich

Mehrfamilienhaus mit
zentraler
Gasanwendung analog
Beachte :
Passive MalRnahmen:
nicht frei zugénglicher
Raum

o
w
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Versorgung nach NDAV

Hauseinfiihrung

Hauptabsperreinrichtung  (HAE)

Gasstromungswachter
(Auswahl und Anordnung nach TRGI 2008)

Gasdruck-Regler*

(Reglerunterteil mit Uberstromkappe,
Bereitstellung durch stadtwerke dinslaken)

Gasstromungswachter
(Auswahl und Anordnung nach TRGI 2008)

Gaszahler —Absperreinrichtung

Gaszahler

al

Zahleranschlussplatte

Gasstrémungswachter
(Hinweis an HAE)

Hausanschluss-
leitung

Versorgungsleitung

Hausanschluss Ortsversorgungsnetze
-Niederdruck (> 25 mbar bis 100 mbar)

THW-Gas Seite 4

(]
Einbauhdhe 1500 - 1700
(2]

Ein- und Zwei-
familienhaus
2 Gaszahler

Passive MalRnahmen:

Gas-Installation

Eigentumsgrenze

T und Ubergabestelle

stadtwerke
dinslaken

nicht erforderlich

Mehrfamilienhaus mit
Etagengasanwendung
analog

Beachte :

Passive MaRnahmen:
nicht frei zuganglicher
Raum

Reglertyp:
GMT

Eingesetzter @

(a¢)

Ells
W
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Hausanschluss Ortsversorgungsnetze THW-Gas Seite 5
Mitteldruck (max. 1bar) )

Versorgung nach NDAV

@ Hauseinfihrung (siehe Anlage A)
Hauptabsperreinrichtung  (HAE) {
[l
Gas-Druckregler *
immer Eigentum der stadtwerke dinslaken 8 —
N~
Gasstromungswachter =
(Auswahl und Anordnung nach TRGI 2008) 8w~
Verschraubungen des Gas-Druckreglers sind L©
passiv zu sichern @ Ein- und Zwei- Mehrfamilienhaus mit
=) familienhaus zentraler
.. . =
Gaszahler —Absperreinrichtung § Lzl Gasanwendung analog
N u% Passive MalRnahmen: Beachte :
Gaszahler nicht erforderlich Passive MaRRnahmen:
) nicht frei zuganglicher
Zahleranschlussplatte Raum

Gas-Installation

Eigentumsgrenze
T und Ubergabestelle

Eingesetzter
Reglertyp:

stadtwerke G MT 125

dinslaken

Hausanschluss-
leitung

Copyright © 2010 by embé
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Versorgungsleitung




Hausanschluss Ortsversorgungsnetze THW-Gas Seite 6
Mitteldruck (max. 1bar)

Versorgung nach NDAV

| [ | -
@ Hauseinflihrung &E 1 =—1 = 1
5 0| il
Hauptabsperreinrichtung  (HAE) = ] =1 ]
Gas-Druckregler * —~ — 17 O
immer Eigentum der stadtwerke dinslaken.
) ) o | =
Gasstromungswachter <
Verschraubungen des Gas-Druckreglers sind N
passiv zu sichern S~
o
Gasstromungswachter o
Auswahl und Anordnung nach TRGI 2008 < . . - ;
( J ) % Ein- und Zwei- Mehrfamilienhaus mit
Gaszahler —Absperreinrichtung g familienhaus Etagengasanwendung
= 2 Gaszahler analog
Gaszahler Passive MalRnahmen: Beachte :
s nicht erforderlich Passive MalRnahmen:
Zahleranschlussplatte 3 nicht frel zuganglicher
i Raum
n
k=
7
© Eigentumsgrenze
und Ubergabestelle Eingesetzter
Reglertyp:
stadtwerke
dinslaken
Hausanschluss- GMT 125

leitung

Versorgungsleitung
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Beispiele fir Hauseinflhrungsvarianten Anlage A
in Absprache mit den stadtwerken dinslaken

Versorgung nach NDAV

a) flexible Hauseinfiihrung fur Hauser b) Hauseinfiihrung fiir Hauser

ohne Keller mit Keller
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